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Filtr Robinair/Bosch
Rozmeér 76 mm Délka 235 mm, M3/8” x M3/8”
(ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC595)
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FLOW DIRECTION
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Pfed pfistoupenim k vyméné filtru:
1. Odpojit napajeci stanici od zdroje elekttiny.

2. Je nutno vZdy pouZivat ochranné rukavice a bryle.

Vyména filtru:
1. Uvolnit Srouby, s ohledem na smér proudéni plynu.
2. Pockat na unik chladiciho plynu.
3. Odsroubovat Srouby do odporu a odstranit filtr.

4. Vymeénit filtr pfes umisténi nového filtru na tom samém postaveni, ve srovndni s dfivéjsim

filtrem.
5. Vymeénit tésnéni u napdjecich hadic.

6. Pripojit plynovy valec ke stanici a nabit systém.

Pfi pouziti spreje na hledani netésnosti zkontrolovat jestli v okoli Sroub nedochazi k Uniklim.
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